
非常警報設備・スピーカーの銘板の誤表示について 

                          令和２年５月２９日 

                           日本消防検定協会 

 

 

日本消防検定協会が型式適合評価を行った下記１に掲げる非常警報設備・スピーカーについて、銘板

の誤表示が発見されたため、不具合品が市場へ流出したものとして依頼者に対し、製品の出荷の停止及

び回収を求めました。 

 

 

１ 不具合品のおそれのある非常警報設備・スピーカー 

種類 
販売元 

事業者 
依頼者 機種番号 型式番号 製造年月 

非常警報設備・ 

スピーカー 

パナソニック 

株式会社 

パナソニック 

株式会社 

 

ＷＳ－ＴＮ６３５ 

 

認評放 

第２９～８号 

 

2019年 3 月 

回収及び交換についてのお問い合わせ窓口 

パナソニック株式会社  

電話 ０１２０-８７８-４１０  

受付時間 年中無休 9:00～17:30（土曜・日曜・祝日は受付のみ） 

 URL https://sol.panasonic.biz/sound/info/ws-tn635.html 

 

２ 不具合品の内容 

「認評放第２９～８号（製品番号ＷＳ－ＴＮ６３５）に認評放第２９～７号（製品番号ＷＳ－ＴＮ６５５）の銘

板を貼付」 

不具合品は、１４４台発生しています（令和 2 年 4 月現在、102 台回収済み）。 

 

３ 再発防止について 

  日本消防検定協会と致しましては、不具合品の流出を重く受け止め、今後、回収品の解析及び品質

管理体制の改善を行わせ、再発防止に努めます。 

 

 

 

〒182-0012 東京都調布市深大寺東町 4-35-16 

日本消防検定協会  

    担当 警報設備部   三宅、東 

     TEL   警報設備部直通  0422-44-7206 

    E-mail  keiho@jfeii.or.jp 
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